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Приложение Н 
(рекомендуемое) 

Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений 
зданий и помещений 

Т а б л и ц а Н.1 
Перечень характерных помещений Место установки 

1 Производственные здания, сооружения и помещения 
(цеха, склады, и т.п.) 
1.1 Одноэтажные 

1.2 Многоэтажные 
2 Кабельные сооружения (туннели, этажи и т.п.) 

3 Административно-бытовые и общественные здания 

Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из 
цехов, складов 
То же, а также на лестничных площадках каждого этажа 
У входа в туннель, на этаж, у аварийных выходов из туннеля, 
у разветвления туннелей 
В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площад
ках, у выходов из здания 
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